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Bolestawiec, dnia 26.09.2018 r

STRONA WWW ZAMAWIAJACEGO

STRONA
BAZAKONKURENCYINOSCI.FUNDUSZEEUROPEJISKIE.GOV.L

Dotyczy: Odpowiedzi i zmiany do zapytania ofertowego nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018 DOSTARCZENIE I ZAMONTOWANIE PLATFORMY SEUZACE]J DO
TRANSPORTU OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH/WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Zamawiajacy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolestawcu, ul. Plac Marszatka J. Pitsudskiego 2, 59-700 Bolestawiec, tel. 75
6121788; email: centrum@pcpr.boleslawiec.pl, http://boleslawiec.pcpr.info/; NIP: 612-15-52-492; REGON: 230827081

ODPOWIEDZI:

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom tres¢ zapytania wraz z odpowiedzia:

1.

PYTANIE 1 : Prosimy o udostepnienie zatacznika 1.1.a (rysunki pogladowe)
ODPOWIEDZ- ZAMAWIAJACY UMIESZCZA NA WWW, STRONACH BRAKUACY ZALACZNIK NR 1.1A
Prosimy o podanie wymiaréw: szerokos¢ schodéw i ilos¢ miejsca na dole przed schodami

ODPOWIEDZ
- szeroko$¢ schoddw: 1210 mm (zgodnie z zatgczonym do zapytania rys. technicznym)
- ilo&¢ miejsca na dole przed schodami: 1350 mm (zgodnie z zataczonym do zapytania rys. technicznym)

Prosimy o podanie informacji - jak daleko (ile m) znajduje sie rozdzielnia gtéwna, z ktdrej mozna doprowadzi¢
zasilanie do platformy?

ODPOWIEDZ-rozdzielnia gtéwna miesci sie korytarzu, w odlegtoéci 1,43 m od gérnej krawedzi biegu
schodowego

Prosimy o podanie informacji: - czy Zamawiajacy usunie / przeniesie istniejacy grzejnik tak, aby nie kolidowat z
platforma?

ODPOWIEDZ- Zamawiajacy nie usunie/nie przeniesie grzejnika. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
przesunieci lub likwidacji grzejnika.

Czy zamawiajacy wyraza zgode na platforme o parametrach wymiary podestu: 830 x 700 mm
ODPOWIEDZ- Zamdwienie obejmuje platforme o wymiarach podestu 700 x 750 mm.
Czy zamawiajacy wyraza zgode na mocowanie toru jazdy do stopnia i Sciany?

ODPOWIEDZ- Zamawiajacy nie wyraza zgody na mocowanie toru jazdy do stopnia i $ciany.

ZMIANY:

Zamawiajacy w ramach zamoéwienia wymaga najazdu bocznego na platforme na dolnym przystanku.

Stronalz1
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